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UTILISATION ET ENTRETIEN

IMPORTANT

Opérations a réaliser avant de procéder a I'installation du générateur :

- On conseille de procéder au nettoyage de l'installation avant de procéder a l'installation de la chau-
diére, en utilisant un détergent spécifique pour installations de chauffage. En particulier, dans les
vieilles installations, pour éliminer la boue formée par les résidus de corrosion. On peut recourir, dans

ce but, a “CV Cleaner” d’Alentra, en se conformant aux instructions données par le fournisseur.

Opérations a réaliser au moment de procéder a l'installation du générateur:

- Linstallation ayant été menée a bien, on conseille d’ajouter, a I'eau du circuit primaire, un produit d’in-
hibition pour le contréle des corrosions, des formations de dépédts et de la croissance microbiolo-
gique. On peut utiliser, dans ce but, “CV Protector” d’Alentra, en suivant les instructions du fournis-
seur.

Lors du premier allumage de la chaudiere, il est recommandé de procéder aux controles suivants:

- Contréler qu'il n'y a pas de liquides ou de matériaux inflammables a proximité de la chaudiere.

- S'assurer que la connexion électrique a été effectuée correctement et que le fil de terre est relié a une
bonne installation de terre.

- Ouvrir le robinet du gaz et vérifier la tenue des raccords y compris celui du brdleur.

- S'assurer que la chaudiere est prévue pour le type de gaz fourni.

- Veérifier que le conduit d’évacuation des produits de combustion est libre et/ou a été monté correcte-
ment.

- S'assurer que les éventuelles vannes sont ouvertes.

- S'assurer que l'installation est remplie d’eau et a une bonne évacuation.

- Veérifier que le circulateur n’est pas bloqué.

- Evacuer I'air présent dans la tuyauterie du gaz en agissant sur le purgeur spécial prise de pression placé
a l'entrée de la soupape de gaz.

"



1 DESCRIPTION DE LA CHAUDIERE

11 INTRODUCTION

Les “NOVA 26V” sont des groupes ther-
miques compacts pré-mélangés a conden-
sation qui utilisent la technologie du micro-
processeur pour le contréle et la gestion

12 DIMENSIONS

des différentes fonctions. Ils sont
conformes aux directives européennes
90,396/ CEE, 89,336/ CEE,
73/23/CEE, 82/42/CEE et a la norme
européenne EN 483. Sont appareils pour le
chauffage et la production d’'eau chaude

sanitaire avec allumage et modulation élec-
tronique, chambre de combustion étanche
tirage forcé Veuillez respecter les instruc-
tions de ce manuel pour réaliser une instal-
lation correcte et garantir le fonctionne-
ment parfait de I'appareil.
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1.3 DONNEES TECHNIQUES
NOVA 26V NOVA 26V
Puissance thermique chauffage Contenance eau | 49
Nominale (80-60°C) kW 22,7 Plage de régulation chauffage °C 20/75
Nominale (50-30°C) kW 24.6 Capacité vase d’expansion | 8
Minimum (80-60°C) kW 84 Pression vase d’expansion bar 1
Minimum (50-30°C) kW 9,3 Consommation en chauffage
Débit calorifique chauffage Nominale/Minimum (G20) m3/h 1,90/0,92
Nominale/Minimum kW 23,3/8,7 Nominale/Minimum (G25]) m3/h 2,22/1,07
Débit calorifique sanitaire Nominale/Minimum (G31) kg/h 1,40,/0,68
Nominale/Minimum kW 250/8,7 Production eau sanitaire
Pression min/max eau sanitaire  bar 05/7
Rendement therm. utile (80-60°C) Débit san. spécifique (EN 625)  |/min 1.2
Minimum - Maximum % 970-975 Débit san. continu At 30°C l/min 11,5
Rendement therm. utile (50-30°C) Débit sanitaire minimum l/min 2
Minimum - Maximum % 1073 - 105,8 Plage de régulation sanitaire °C 30/60
Classe NOx 5 Consommation en sanitaire
Température fumées Nominale/Minimum (G20) m3/h 2,64,0,92
Nominale,/Minimum (80-80°C) °C 70/863 Nominale/Minimum (G25]) m3/h 3,08/1,07
Nominale/Minimum (50-30°C) °C 54,50 Nominale/Minimum (G31) kg/h 1,984,/0,68
Débit fumées kg/h 39 Pression de alimentation gaz
COz2 % méthane (G20) nom,/min 9,0/9,0 G20 mbar 20
CO2 % méthane (G25) nom,/ min 9,0/9,0 G25 mbar 25
CO2 % propane (G31) nom,/min 10,0/9,9 G31 (Propane) mbar 37
Puissance électrique absorbée W 145 Injecteurs gaz principal
Degré d'isolation électrique IPX4D Quantité n° 1
Catégorie II2Er3P - II2H3P G20 2 mm 6,0
Type Be23:53/C13-3343-5383 G25 2 mm 6,0
Pression maxi. de service bar 3 G31 2 mm 44
Température maximum °C 80 Poids kg 40




14 SCHEMA FONCTIONNEL
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LEGENDE
1 Ventilateur

2 Mélangeur air/gaz

3 Echangeur primaire

4 Régulateur du débit gaz

5 Vanne gaz

6 Echangeur eau sanitaire

7 Soupape pressostatique

8 Reégulateur de flux

9 Sonde thermometre

10 Sonde chauffage (SM)

11 Aqua Guard Filter System

12 Aquastat de sécurité 100°C

13 Purge automatique

14 Circulateur

15 By-pass automatique

16 Thermoihydrometre

17 Vidange chaudiere

18 Soupape de sécurité installation
19 Vase d'expansion installation

20 Siphon évacuation condensation
21 Purge automatique supérieure
22 Aquastat limite 90°C

23 Filtre eau sanitaire

25 Robinet eau sanitaire

26 Robinet gaz (sur demande)

27 Robinet départ installation (sur demande)
28 Robinet retour installation

29 Thermostat fumées

Fig. 2

15 COMPOSANTS PRINCIPAUX

LEGENDE

Tableau de commande
Régulateur de flux

Sonde chauffage (SM)

Vanne gaz

Régulateur du débit gaz

Prise pression gaz

Prise pression air

Ventilateur

Echangeur primaire
Thermostat fumées

Purgeur automatique supérieur
Aguastat limite

Elelctrode de allumage/de détection
Transformateur allumage
Aguastat de sécurité 100°C
Aqua Guard Filter System
Purgeur automatique

Fig. 3




2 INSTALLATION

Linstallation s’entend fixe et devra étre
effectuée par des entreprises spécialisées
et qualifiees, conformément aux instructions
et aux dispositions indiquées dans ce
manuel. Il faudra en outre respecter les
normes et les réglementations actuellement
en vigueur.

21 VENTILATION DU
LOCAL CHAUDIERE

Les chaudiéres peuvent en revanche étre
installées, sans aucune contrainte d’empla-
cement et d’apport d’air comburant, dans
n'importe quel local domestique.

2.3 ETRIER DE SUPPORT

Pour monter I'étrier de support de la chau-

diere fourni avec 'appareil, effectuer les

opération suivantes (fig. 4);

- Fixer I'étrier (1) au mur avec des vis a
cheville (3).

- Soulever la chaudiére et accrocher le
travers postérieur du chéassis a 'étrier .

- Avec les vis (8), effectuer les réglages
nécessaires pour obtenir un positionne-
ment vertical parfait de la chaudiere.

2.31 Kit robinets de connexion

(en option)

Pour effectuer le montage des robinets de
connexion compris dans le kit code
8091814, se conformer aux instructions
reportées sur la fig. 4/a.

2.3.2 Kit disjoncteur hydraulique
(fourni avec la chaudiére)

Pour effectuer le montage des kit disjonc-
teur hydraulique, fournis avec la chaudiéere,
se conformer aux instructions reportées
surla fig. 4/b.

2.3.3 Jeukit
flexibles (en option)

Le jeu code 8093802 est fourni complet
des instructions par rapport a l'installation.

2.4 BRANCHEMENT INSTALLATION

Pour protéger linstallation thermique con-
tre la corrosion, les incrustations ou les
dépobts nuisibles, il est de la plus grande
importance, apres l'installation de I'appa-
reil, de procéder au lavage de linstallation
en utilisant des produits appropriés tels
gue, par exemple, le Sentinel X300 ou
X400.

Des instructions completes sont fournies
avec les produits mais, pour obtenir des
informations complémentaires, il est possi-
ble de contacter directement la firme GE

LEGENDE

1 Etrier de support

2 Cheville en plastique
3 Vis de fixation

4 Rondelle

5 Vis de réglage

Fig. 4
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EGENDE

2 Joint @ 18,3

(fourni dans le kit disjoncteur hydraulique)
Joint g 24

(fourni dans le kit disjoncteur hydraulique)
Coude sortie sanitaire 1,/2"

Robinet gaz 3/4”

Robinet départ installation 3/4”

Coude 1/2”

Coude 3/4”

w

n-=NYuab

R Retour installation
M Départ installation
G Alimentation gaz
E  Entrée eau sanitaire
U Sortie eau sanitaire
12
KIT DISJONCTEUR HYDRAULIGUE
(fourni avec la chaudiére) Fig_ 4/3
LEGENDE

1 Joint 2 10,5 (n. 3)

Joint # 18,6 (n. 4)

Joint @ 24,3 (n. B)

Robinet entrée sanitaire 1,/2”
Disjoncteur hydraulique

Tube de connexion

Robinet retour installation 3/4”

O0Vomomwn

=

Retour installation
Départ installation
Alimentation gaz
Entrée eau sanitaire
Sortie eau sanitaire

cCmezD

Fig. 4/b

Betz. Apres le lavage de l'installation, pour
assurer une protection 0 long terme con-
tre les corrosions et les dépots, on conseil-
le de recourir a des inhibiteurs tels que le
Sentinel X100.

Il est important de vérifier la concentration
de l'inhibiteur apres chaque maodification
apportées a l'installation et a chaque
inspection d’entretien, selon ce qui a été

prescrit par les producteurs (des tests
prévus a cet effet sont disponibles aupres
des détaillants). Le dispositif d’évacuation
de la soupape de sécurité doit étre relié a
un entonnoir de récolte pour convoyer |'é-
ventuelle purge en cas d'intervention.

Au cas ou linstallation de chauffage serait
sur un plan supérieure par rapport a la
chaudiere il est nécessaire d'installer sur




les tuyauteries de départ/retour de linstal-
lation, les robinet d'interception.

ATTENTION : A défaut d’un lavage de l'in-
stallation thermique et d’une addition d'un
inhibiteur adéquat, la garantie qui couvre
I'appareil sera considérée comme nulle.

Le branchement au gaz devra étre réalise
conformément au réglement national NBN D
51.003/NBN D 51.006. En dimensionnant
les tuyauteries du gaz, du compteur a la
chaudiére, tenir compte des débits en volu-
mes (consommations) en m3/h et de la den-
sité du gaz concerné. Les sections des tuyau-
teries qui constituent I'installation doivent
garantir un apport de gaz suffisant pour cou-
vrir la demande maximum, tout en limitant la
perte de pression entre le compteur et tout
appareil d’utilisation ne dépassant pas:

- 1,0 mbar pour les gaz de la seconde

famille (G20 - G25)
- 2,0 mbar pour les gaz de la troisieme
famille (G31).

A Tintérieur de la chemise se trouve une
plaquette adhésive indiquant les données
techniques d'identification et le type de gaz
pour lequel la chaudiére a été concue.

2.41 Branchement évacuation

condensation

Pour recueillir la condensation, il est néces-
saire de relier I'égouttoir siphonné a I'éva-
cuation vers le réseau civil par un tuyau pré-
sentant une pente de 5 mm par métre.

Seules les tuyauteries en plastique des
évacuations civiles normales sont adap-
tées pour convoyer la condensation vers le
réseau des égouts desservant I'’habitation.

2.4.2 Filtre sur la tuyauterie du gaz

La vanne gaz est livrée munie d'un filtre a
'entrée qui n'est pas en mesure de retenir
les impuretés contenues dans le gaz et
dans les tuyauteries de réseau.
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LEGENDE

3 Filtre sanitaire
4 By-pass
5 Reégulateur débit

R

1 Collecteur entrée/ sortie sanitaire

9 4

6 Echangeur eau sanitaire
7 Microinterrupteurs
8 Reégulateur de flux
9 Soupape de purge
Fig. 5

Pour éviter le dysfonctionnement de la sou-
pape ou parfois méme I'exclusion de la
sécurité dont elle est équipée, nous
conseillons de monter un filtre adéquat sur
la tuyauterie du gaz.

2.6 REMPLISSAGE INSTALLATION

La pression de chargement avec installa-
tion froide doit étre de 1 bar. Le remplissa-
ge doit étre effectué lentement, afin que les
bulles d’air puissent sortir a travers les dis-
positifs spéciaux de purge. Si la pression
monte au-dela de la limite prévue, déchar-
ger la partie excédante en agissant sur la
soupape de purge (9 fig. 5).

2.61 Vidange du systéme (fig. 5)

Veuillez agir sur le robinet de vidange (9)
pour effectuer cette opération. Attention!

Eteindre la chaudiére avant d’effectuer
cette opération.

2.7 CONDUIT COAXIAL 2 60/100

La chaudiere est fourni avec le kit conduit
coaxial code 8096251.

2.71  Accessoires du conduit coaxial
Les accessoires nécessaires a la réalisa-
tion de cette typologie de déchargement
ainsi que les systemes de raccordement
pouvant étre opérés, sont illustrés fig. 6.
Avec le coude fourni dans le kit, la lon-
gueur maximum du tube ne devra pas
dépasser 4,6 métres.

Quand on utilise la rallonge verticale cod.
8086851, la partie terminale du conduit
devra toujours présenter une sortie hori-
zontale.

LEGENDA

2 Rallonge L. 1000 cod. 8096152

ATTENTION:
disponible de 0,90 métre.

disponible de 0,45 métre.

graisses de maniére générale.

1a-b Kit conduit coaxial cod. 8086251 (fourni avec la chaudiere)

3 Rallonge verticale L. 140 avec prise de prélevement cod. 8086951
4a  Coude supplémentaire a S0° cod. 8095851

4b  Coude supplémentaire a 45° cod. 8095951

Ba  Tuile avec articulation code cod. 8091302

B6b  Couvercle pour terrasses plats cod. 8091304

7 Embout sortie au toit L. 1285 cod. 8081207

- Linstallation de tout coude supplémentaire a 45°, diminue le parcours

REMARQUE: Au cours des opérations de raccordement des accessoires,
on conseille de lubrifier I'intérieur des joints a l'aide de produits a base de
substances a la Silicone, en évitant de recourir 6 des huiles ou a des

max 7 m

- Linstallation de tout coude supplémentaire a 90°, diminue le parcours

max 4,6 m

®
i

x+y=max4,86m

Fig. 6




210 POSITIONNEMENT DES
EMBOUTS DE DECHARGEMENT

Les embouts de déchargement des appa-
reils a tirage forcé peuvent étre placés sur
les murs périmétraux externes de I'édifice.
A titre indicatif et non contraignant, nous
reportons au Tableau 3 les distances mini-
mum a respecter selon la typologie d’'un
édifice indiqué fig. 13.

211 BRANCHEMENT ELECTRIQUE

La chaudiere est livrée avec un cable d’ali-
mentation qui, en cas de remplacement,
devra étre commandé chez au construc-
teur. Lalimentation devra étre effectuée
avec tension monophasée 230V - 50Hz
au moyen d’un interrupteur général proté-
gé par des fusibles et une distance entre
les contacts de 3 mm minimum. Respecter
les polarités L - N et la mise a la terre.

NOTA: Le constructeur décline toute res-
ponsabilité en cas de dommages person-
nels ou matériels provoqués par I'absen-
ce de mise a la terre de la chaudiére.

2111 Tableau électrique (fig. 14]

Avant toute intervention débrancher [ali-
mentation électrique.

Enlever les trois vis (7] qui fixent le panneau
de commande et amener le tableau vers I'a-
vant afin qu’on puisse l'incliner vers le bas.
Pour accéder aux composantes du tableau
életrique, veuillez dévisser les quatre vis qui
fixent la protection (B).

211.2 Connexion
chrono-thermostat (fig. 14)

Brancher électriquement le chrono-ther-
mostat aux bornes 1-2 de la barrette a
bornes (5) aprés avoir enlevé le pont exi-
stant.

Le chronothermostat, dont nous
conseillons linstallation afin d’obtenir une
meilleure régulation de la température et
du confort ambiants, doit faire partie de
la classe Il conformément a la norme EN
607301 (contact électrique propre).

TABLEAU 3

Paosition de 'embout

sous la fenétre

sous |'ouverture d’'aération

sous la gouttiere

sous le balcon (1)

d’une fenétre adjacente

d’'une bouche d’aération adjacente

de tuyauteries ou évacuations

verticale ou horizontale (2)

d’'un angle du batiment

d’'un renfoncement du batiment

du sol ou d'un autre sol du batiment
entre deux embouts placés verticalement
entre deux embouts placés horizontalement

d’'une surface frontale sans ouverture ou embout
idem, mais avec des ouvertures ou des embouts

1) Les terminaux sous un
balcon praticable doi-
vent étre placés de
telle facon que le par-
cours complet des
fumées, de leur point
de sortie a leur déchar-
gement du périmétre
extérieur du balcon, y
compris la hauteur des
éventuels garde-corps,
ne soit pas inférieur a
2000 mm.

Appareils de 7 8 35 kW 2] En ce qui concerne le
(distances minimum en mm)

positionnement des

600 terminaux, Ie)s distan-
600 ces adnpt?es . n’e
devront pas étre infé-
300 rieures @ 1500 mm a
300 cause de la proximité
400 de matériaux sensibles
600 a I'action des produits
de la combustion
300 (exemple: les gouttie-
300 res ou les descentes
300 pluviales en matiere
2500 L e, erc. &
1500 moins que l'on adopte
1000 des mesures de pro-
2000 tection pour ces mateé-
3000 riaux.

Fig. 13

ATTENTION: Aprés avoir
enlevé les vis (7), tirer vers
'avant le tableau pour que
'on puisse lincliner vers le
bas.

LEGENDE

1 Thermomanometre

2 Horloge programmateur
optionnelle

(mécanique journalier cod.
8092213 ou numérique
hebdomadaire cod.
8092214)

Faston de terre

Carte électronique
Barrette a bornes a 9 poles
Protection instruments
Vis de fixation

Sélecteur

OFF/ETE/HIV,/ DEBLOCAGE

oON®OO P~

Fig. 14




211.3 Schéma électrique
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50 Hz
MARRONE -BROWN 7 [ 1 - L N TaA HS
| |
i U PA_, FL | 0P 17 T i
BLU-BLUE | ISRV 1 [©[Ln]1]2]3]4]5]6]
! L1t
12345 ! al 1 LA
alul [<] w L 72 81wl - ] M
wlF [O|lw = t TL &= N
| = (D H [ @1 o N
o3 3@ 3|y ! B1 L NERO-BLACK
gl |22 g2 -2 'I:c'-j' NERO-BLACK
x| Z wim Z :" [ ] | NS
T z (31 | s
— |
o m| [@ : | T N N
\ : \ : N N
I
o o1 aldiiin T e LTS
w w
"2 g Il x w Q
- J10 J13 Ja J8 A
o o O| o] J| o
_____ - (6] Q| —=| M
1 R & 7]
g 3 cod 6230692 A S| = o] 6@ Z
o = 5] : ~
[=]
g 2 k) - - MARRONE -BROUN €
1 Z ~
 ho ! RIEIE : S
A o | = | N e
: — BLU-BLUE
cy ! @I X
up! ! J3 |- BLU-BLUE
o J6 JS ﬂ ﬂ F1 = MARRONE - BROUN
| ]
O =3 o2 O
1L
sraLLo/veroe (OO EAR
b
TRA .
LEGENDE PA  Pressostat eau (s'il existe)
EV1 Bobine vanne gaz C Sélecteur CR/OFF/EST,/DEBLOCAGE
EV2 Bobine vanne gaz
EAR Electrode d’allumage/ de détection Nota: Le thermostat d’ambiance (TA) doit
TS  Aquastat de sécurité 100°C étre relié aux bornes 1-2
\ Ventilateur
Pl Pompe installation
TA  Thermostat d’'ambiance
SM  Sonde chauffage
TL  Aquastat limite
TR  Transformateur 230 - 24V CODES PIECES DE RECHANGE
FL  Régulateur de flux CONNECTEURS:
OP  Horloge de programmation J3/410 cod. 6293570
(en option) Ja cod. 6293572
TF  Thermostat fumées J6 cod. 6293571
VP  Soupape pressostatique J7 cod. 6293548
TRA Transformateur d'allumage J9 cod. 6293574
HS Lecture vitesse du ventilateur J13 cod. 6293573

Fig. 15




3 CARACTERISTIQUES

31 CARTE ELECTRONIGUE

Réalisée conformément aux réglementa-
tions Basse Tension CEE 73/23, elle est
alimentée a 230 Volt et, I'ensemble des
composants électroniques est garanti pour
fonctionner selon une plage de tempéra-
tures allant de O a +B0°C. Un systéme de
modulation automatique et continu permet
a la chaudiere d’adapter la puissance aux
diverses exigences de l'installation ou de
I'utilisateur.

311  Anomalies de fonctionnement

Les diodes qui signalent un fonctionnement
irrégulier et/ ou incorrect de I'appareil sont
indiquées fig. 16.

31.2 Dispositifs

La carte électronique est munie des dispo-
sitifs suivants (fig. 17]):
- Trimmer “POT. ACC.” (pos. 3)
Trimmer pour modifier le niveau de pres-
sion a I'allumage (STEP) de la soupape

Diode bicolore 1

Diode bicolore 2

Fonction signalée

Diode bicolore 1

Diode bicolore 2

Stand-by

Verte allumée

Eteinte

Présence flamme

Verte allumée

Orange allumeée

Anomalie circuit
détection flamme

Verte allumée

Orange clignotante

Blocage allumage

Eteinte

Rouge allumeée

Intervention

gaz. Il est calibré en usine avec step allu- regulateur dg f!ux (FL) | Orange clignotante Eteinte
mage & 95 Hz. Pour augmenter la pres- thermostat limite (TL) ]
sion, tourner le trimmer dans le sens Anomalie ventilateur Verte clignotante Eteinte
des aiguilles d'une montre, pour la dimi- Anomalie sonde
nuer, tourner le trimmer dans le sens refoulement (SM) Orange fixe Eteinte
contraire aux aiguilles d'une montre. Chaudiére éteinte Eteinte Eteinte
Le niveau de pression d'allumage est
susceptible d'étre programmé au cours
des 7 premiéres secondes de la déchar- )
ge d'allumage du braleur. Fig. 16
Aprés avoir fixé le niveau de pression a
8 6 4
[ . Coabea
H H R EEEE
: ] i
ole——k
| . — OINHY I SIY R 5 0,

) OIYYLINYS e

: B

] O LEGENDE

& o 1 1 Diode bicolore 1

8 = 2 Trimmer vitesse ventilateur "MAX”

= W EE——— Qg ) e ’

@ Ldr o 3 Trimmer “Puissance allumage

| zef ~ =] 4 Trimmer vitesse ventilateur “MIN”
o] ouls & 5 Diode bicolore 2
g 6 Trimmer “PUISS. CHAUFF” (scellé)
:l 7 Potentiometre sanitaire
WAL Y LI B NOBUN68LOS [TETL 8 Fusible (1,6 AT)
.......-_ler O [saoafposaana [01 9 Connecteur “JP2”
T I 10 Connecteur annullation retards “JP1”
‘ 11 Potentiomeétre chauffage

7

" 2 10

NOTA: Pour accéder au trimmer de régulation (2-3-4-6) enlever la poignée du potentiométre de chauffage.

Fig. 17




I'allumage (STEP) en fonction du type
de gaz, contrdler que la pression du
gaz en chauffage est encore sur la
valeur précédemment introduite.

- Connecteur "JP1" (pos. 10]

La fiche électronique est programmée,
en phase de chauffage, avec un arrét
technique du brdleur d'environ 180
secondes qui se reproduit a chaque
réallumage aprées une extinction forcée.
Par extinction forcée, on entend une
extinction provoquée par une surtempé-
rature de la sonde (SM) supérieure a
5°C par rapport a la température pro-
grammeée sur le potentiometre du
chauffage. A chaque redémarrage,
apres la période d'allumage lent, la
chaudiére se placera, pendant environ 1
minute, a la pression minimum de
modulation pour ensuite revenir au taux
de pression chauffage programmeé.
Avec lintroduction du cavalier; on annu-
lera aussi bien l'arrét technique pro-
grammé que la période de fonctionne-
ment a la pression minimum au cours
de la phase de départ. Dans ce cas, les
délais qui s'écoulent entre I'extinction et
les allumages suivants seront fonction
d'un différentiel de 5°C, détecté par la
sonde chauffage (SM).

- Connecteur “JP2” (pos. 9)
Cavalier introduit avec utilisation de la
soupape de déviation. Quand on utilise la
pompe bouilleur dans l'installation, le
cavalier doit étre retiré.

- Trimmer vitesse ventilateur “MAX”
(pos. 2)
Programme la vitesse maximum du ven-
tilateur.

- Trimmer vitesse ventilateur “MIN”
(pos. 4)
Programme la vitesse minimum du venti-
lateur.

ATTENTION: Toutes les opérations
susmentionnées devront nécessairement
étre réalisées par un personnel agréeé,
sous peine d'annulation de la garantie.

3.2 SONDES DE RELEVE
DE LA TEMPERATURE

Systeme antigel réalisé avec la sonde NTC
de chauffage active quand la température
de l'eau atteint 6°C.

La sonde sert d’aquastat limite en établis-
sant I'extinction du brdleur lorsque la
température relevée est supérieure a
80°C; la température de redémarrage est
fixée a 75°C.

Avec la sonde interrompue (SM]) a l'arrét,
la chaudiére ne fonctionne dans aucun des
deux services.

Les valeurs de résistance (Q) obtenues sur
la sonde selon les variations de températu-
re sont reportées sur le Tableau 4.

TABLEAU 4

Température (°C) Résistance (Q)

20 12.080
30 8.313
40 5.828
50 4161
80 3.021
70 2.229
80 1.669

3.3 ALLUMAGE ELECTRONIQUE

Lallumage et la détection de flamme sont
contrélés par un seul électrode placée sur
le braleur qui garantit un maximum de
sécurité avec des temps d'intervention infé-
rieurs a une seconde, en cas d'extinctions
accidentelles ou de manque de gaz.

3.31 Cycle de fonctionnement

Tourner la poignée du sélecteur sur été ou
hiver; la diode verte { D) allumée indique la
présence de tension.

Lallumage du braleur devra se vérifier dans
les 10 secondes.

Des allumages manqués pourraient se veri-
fier entrainant I'activation du signal de blo-
cage de I'appareil; nous pouvons les résu-
mer comme suit:

- Manque de gaz
La carte électronique effectue réguliere-
ment le cycle en envoyant la tension sur
I’électrode d’allumage qui continue la
décharge pendant 10 secondes max.
Etant donné que le bradleur ne s’allume
pas, la lampe témoin de blocage s’active.

Cette situation peut se vérifier lors du
premier allumage ou apres de longues
périodes d'inactivité avec présence d’air
dans la tuyauterie.

Le manque de gaz peut étre également

causé par la fermeture du robinet du
gaz ou par I'une des bobines de la soupa-
pe dont I'enroulement est interrompu et
en empéche l'ouverture.

- Lélectrode n’émet pas la charge
On ne constate dans la chaudiére que
'ouverture du gaz au braleur; aprés 60
sec. la lampe témoain de blocage s’allume.

Cette situation peut dépendre du céable
de I'électrode qui est interrompu ou mal
fixé a la borne de le transformateur d’al-
lumage. L'électrode se trouve mis a la
masse ou est fortement usé, il est
nécessaire de le remplacer. La carte
électronique est défectueuse.

En cas de coupure fortuite de tension, le
braleur s'arréte immédiatement et au réta-
blissement de la tension, la chaudiére redé-
marrera automatiquement.

3.4 SOUPAPE DE SECURITE
REGULATEUR DE FLUX

La soupape de sécurité régulatrice de flux
(8 fig. B) intervient et bloque le fonctionne-
ment du brdleur en cas de manque d’eau
dans la chaudiére di a la formation de
bulles d’air dans I'échangeur de chaleur, si
le circulateur ne fonctionne pas, ou pour
l'obturation du filtre “Aqua Guard Filter Sys-
tem” par toute impureté.

NOTA: Si I'on doit remplacer la soupape
régulatrice de flux, s’assurer que la
fleche est tournée dans la méme direc-
tion que le flux d’eau.

3.5 DEPRESSION DISPONIBLE
POUR LINSTALLATION

La dépression résiduelle pour l'installation
de chauffage est représentée, en fonction
du débit, sur le graphigue de la fig. 18.

500

400 —

300

CLIMAPLUS NOVA 26V

200

100

DEPRESSION RESIDUELLE (mbar)

200 400 600 800 1000 1200

DEBIT (I/h)
Fig. 18
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Pour obtenir la hauteur maximum de refou- 3.6 CONNEXION ELECTRIQUE ambiants avec les vannes de zone corre-

lement qui soit disponible, il faut désactiver DES INSTALLATIONS A ZONES spondants. La connexion des micros ou des

le by-pass, en tournant le raccord en posi- contacts relais doit étre effectuée sur le con-

tion verticale (fig. 18/ a). Utiliser une ligne électriqgue séparée sur necteur 1-2 de la barrette de connexion & 9
laquelle il faudra relier les thermostats péles apres avoir enlevé le pont (fig. 19).

By-pass activé

Fig. 18/a
} CR T CR1
=
1
S | r-—-—-
) )
\-, TA \, TA1 LEGENDE
TATA1 Thermostat ambiant de zone
VZNZ1 Vanne de zone
R-R1 Relais de zone
CR-CR1 Contact relais ou microvanne
VZ R VZ1 R4 de zone
N e o o o .
INOTE: Les relais ne sont utilisés que si
lles vannes de zone n'ont pas de micros.
Fig. 19




4 UTILISATION ET ENTRETIEN

41 REGLAGE DU DEBIT SANITAIRE

Pour régler le débit d’eau sanitaire, il fau-
dra agir sur le régulateur de débit de la
soupape pressostatique (5 fig. 5).

Nous vous rappelons que les deébits et les
températures d’utilisation correspon-
dantes d’eau chaude sanitaire, indiquées
au point 1.3, ont été obtenues en position-
nant le sélecteur de la pompe de circula-
tion sur la valeur maximum.

En cas de réduction du débit d'eau sanitai-
re, il faut procéder au nettoyage du filtre
monté a I'entrée de la soupape pressosta-
tique (3 fig. B).

4.2 SOUPAPE GAZ
La chaudiére est fabriquée de série avec

une soupape gaz modele HONEYWELL VK
4115V (fig. 20).

4.3 TRANSFORMATION POUR LE
PASSAGE A UN AUTRE GAZ

Pour le fonctionnement au gaz propane
(G31), la chaudiere est fourni avec un kit
nécessaire pour la trasformation.

S 2

LEGENDE

Prise VENT

Bobines EV1-EV2

Prise de pression en amont
Prise de pression en aval
OFF-SET

abwn -

Fig. 20
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4.4

REGLAGE CHAUDIERE

TRANSFORMATION DU GAZ

Fermer le robinet gaz.
Remplacer le gicleur (pos. 30)
et le joint (pos. 45) avec ceux
qui sont fournis dans le kit de
transformation.

Tester toutes les connexions du
gaz en utilisant de I'eau savon-
neuse ou des produits spéciaux,

en évitant de recourir a des
flammes nues.

Appliquer la plaguette indiquant
la nouvelle prédisposition du
gaz.

Procéder au réglage de l'air et
du gaz comme spécifié ci-des-
SOus.

Les opérations de régulation et de contréle ont lieu avec la chaudiére qui fonctionne en phase de chauffage

REGLAGE DE L'AIR

Débrancher la connexion élec-
trique de la sonde du chauffage
(SM), en reliant les cables a l'au-
tre sonde analogue libre, tour-
ner le bouton du potentiometre
du chauffage au maximum, reti-
rer le bouton et relier le
manometre différentiel (signe
+) & la prise de pression de l'air
(7 - Dessin 1).

Séquence des opérations:

1) Tourner dans le sens con-
traire aux aiguilles d'une
montre, a fond d'échelle, le
trimmer de puissance du
chauffage B (B - Dessin 2).

2) Régler le signal de l'air en
agissant sur le trimmer de
régulation de la puissance
minimum du ventilateur A
(4 - Dessin 2), jusqu'a obte-
nir la valeur en mmH20 indi-
quée dans le tableau:

26V
G20/G25 13,0
G31 13,0

3) Ouvrir un robinet de l'eau
pour amener la chaudiere a
la puissance maximum en
service sanitaire.

4) Régler le signal de l'air en
agissant sur le trimmer de
puissance maximum du ven-
tilateur D (2 - Dessin 2),
jusqu'a obtenir la valeur en
mmH20 indiquée dans le
tableau:

26V
G20/6G25 770
G31 770

8

— —

—

Dessin 1

REGLAGE DU GAZ

Relier le manometre différen-
tiel (signe +), doté dune échelle
décimale en mm ou en Pascal,
a la prise du gaz (6 - Dessin 3).

Séquence des opérations:

1) Tourner dans le sens con-
traire aux aiguilles d'une
montre, & fond de I'échelle,
le trimmer de régulation de
la puissance du chauffage B
(6 - Dessin 4).

2) Régler la pression de gaz
minimum en agissant sur la
vis de reglage OFF-SET (8 -
Dessin 5), jusqu'a obtenir la
valeur en mmH20 indiquée
dans le tableau:

26V
G20/G25 11,0
G31 11,0 B8
3) Ouvrir un robinet de l'eau
pour amener la chaudiere a
sa puissance maximum en 7

service sanitaire.

4) Régler la pression de gaz
maximum en agissant sur le
dispositif de partialisation
gaz (7 - Dessin 5), jusqu'a
obtenir la valeur en mmH20
indiquée dans le tableau:

Dessin 2
26V
G20,/G25 66,0
G31 68,0

7

6

5 —e

34
2¥

\@
Q@
= |-
.
]
—
Y Dessin 3

Dessin 4

Dessin 5

Une fois les opérations de réglage terminées, vérifier les valeurs du CO2 avec un analyseur de combustion. Si on constate des divergen-
ces par rapport aux valeurs indiquées dans le tableau, il est nécessaire d'effectuer les corrections qui s'imposent:

“NOVA 26V~

CO2 (G20/G25) CO2 (G31)
Puissance “MIN” 9,0 £0,3 9,9 +0,2
Puissance “MAX” 9,0 +0,3 9,9 #0,2

- Pour corriger le CO2 a la puissance "MIN" agir sur la vis OFF-SET (8 - Dessin 5).
- Pour corriger le CO2 a la puissance "MAX" agir sur le dispositif de partialisation (7 - Dessin 5).




4.5 DEMONTAGE DE LA JAGUETTE

Pour faciliter I'entretien de la chaudiere, il est
possible de démonter complétement la jaquet-
te comme indiqué dans la figure 23.

4.6 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'entretien programmé du générateur doit
étre effectué a des intervalles annuels par
un personnel technicien qualifié.

4.61 NETTOYAGE DU FILTRE
“AQUA GUARD" (fig. 24)

Pour nettoyer le filtre, fermer les robinets
d'interception départ/retour installation,
mettre hors tension sur le tableau de com-
mande, démonter la jaquette et vider la
chaudiére par la tubulure d'évacuation
appropriée. Placer un bac de récolter sous
le filtre et nettoyer en éliminant les impu-
retés et les incrustations de calcaire.
Avant de remonter le bouchon avec le filtre,
contréler le joint torique.

4.6.2 Fonction ramoneur (fig. 25)

Pour effectuer la vérification de la combu-
stion de la chaudiere, tourner le sélecteur
et demeurer sur la position [@ ) jusqu'a ce
gue commence a clignoter par intermitten-
ces la diode bicolore verte/orange.

A partir de ce moment, la chaudiére com-
mencera a fonctionner en chauffage a la
puissance maximum avec extinction a 80°C
et réallumage a 70°C.

Avant d'activer la fonction ramoneur, il
faut s'assurer que les soupapes radiateur
ou que les éventuelles soupapes de zone
sont ouvertes.

Le test peut étre également realisé en
fonctionnement sanitaire.

Pour y procéder, il suffit, apres avoir activé
la fonction ramoneur, de prélever l'eau
chaude a partir d'un ou de plusieurs robi-
nets.

Dans cette condition également, la chaudie-
re fonctionne a la puissance maximum,
toujours avec le primaire contrélé entre
80°C et 70°C.

Pendant toute la durée du test, les robinets
d'eau chaude devront demeurer ouverts.
Apres la verification de combustion, étein-
dre la chaudiére en tournant le sélecteur
en position (OFF); ensuite, ramener le sélec-
teur sur la fonction souhaitee.

ATTENTION: Aprés environ 15 minutes, la
fonction ramoneur est automatiquement
désactivée.

Fig. 23

Fig. 24
DIODE VERTE/ORANGE
INTERMITTENTE
A MG
A ‘©\@
£

Fig. 25
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POUR LUSAGER

MISE EN GARDE

- En cas de panne et/ ou de dysfonctionnement de I'appareil, le désactiver et s’abstenir de toute tentative de répara-

tion ou d'intervention directe. S’adresser rapidement au personnel technique agréé.

- L’installation de la chaudiere ainsi que toute autre intervention d’assistance et d’entretien doivent étre effectuées par

un personnel qualifie. Il est strictement interdit d’altérer les dispositifs scellés par le contructeur.

- Il est formellement interdit d’obstruer ou de réduire les dimensions de I'ouverture d’aération du local ou est installé

I'appareil. Les ouvertures d’aération sont indispensables pour garantir une bonne combustion.

ALLUMAGE ET FONCTIONNEMENT

ALLUMAGE CHAUDIERE (fig. 27)

Ouvrir le robinet du gaz et activer la chaudie-

re en tournant la poignée du selecteur sur la

position été [’:?3 ). Les diodes orange allu-

mées, permettent de vérifier la présence de

tension dans I'appareil.

- Avec la poignée du sélecteur sur la posi-
tion été (% ), la chaudiére fonctionne
sur demande d’eau chaude sanitaire, en

se positionnant sur la puissance maxi-
mum, afin d’obtenir la température
sélectionnée. La pression du gaz variera
alors automatiquement et de maniere
continue afin d’assurer une température
constante.

Avec la poignée du sélecteur sur la posi-
. . aE [ N .
tion hiver [ *# ), la chaudiere, apres avoir
atteint la valeur de la température pro-

Diode verte allumée

Diode orange allumée Fig. 27

grammeée sur le potentiométre chauffa-
ge, commencera & moduler automati-
quement de facon a fournir a l'installa-
tion la puissance effective requise. Lin-
tervention du thermostat d’ambiance
arrétera le fonctionnement de la chau-
diere.

REGULATION DES
TEMPERATURES (fig. 28)

- La régulation de la température de I'eau
sanitaire s'effectue en agissant sur la poi-
gnée du sanitaire [" ] avec plage de tra-
vail de 30 a 60°C.

- La régulation de la température de

chauffage s'effectue en agissant su la
poignée du chauffage (lll ) avec plage de
travail de 20 a 75°C.
Si la température en retour de 'eau est
inférieure & environ 55°, on obtient la
condensation des produits de la combus-
tion qui augmente encore I'efficacité de
I'échange thermique.

Fig. 28




EXTINCTION CHAUDIERE (fig. 27)

Pour éteindre la chaudiere, placer la poi-
gnée du sélecteur sur la position (OFF).

Au cas ou I'appareil resterait longtemps
inutilisé, on conseille d'interrompre la ten-
sion électrigue, de refermer le robinet du
gaz et, si de basses températures sont
prévues, de vider la chaudiere et I'installa-
tion hydraulique afin d’éviter la rupture
des tuyauteries a la suite de la congéla-
tion de I'eau.

TRANSFORMATION GAZ

S'il devait étre nécessaire de transformer la
chaudiere pour la faire fonctionner avec gaz
propane G31, la chaudiere est fourni avec
un kit nécessaire pour la trasformation.
Pour effectuer la transformation gaz, con-
tacter exclusivement un technicien autori-
sé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il est indispensable d’effectuer chaque
année le nettoyage et le contréle de la
chaudiére.

Lentretien préventif devra étre effectué
exclusivement par un personnel tech-
nique autorisé.

La chaudiere est équipée d'un cable élec-
trique d’alimentation qui, en cas de rem-
placement, doit étre commandé a le
constructeur.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

- Blocage allumage (fig. 29)

En cas de non-allumage du braleur, la
diode rouge s’allume.

Pour tenter de rallumer la chaudiere, on
devra tourner la poignée du sélecteur
sur la position ( @ ] et la relacher aussi-
tot apres en la replacant sur la fonction
éteé ( £ ] ou hiver ( # ).

Si la chaudiére se bloque a nouveau,
contactez un technicien autorisé pour
effectuer un controle.

- Absence d'allumage du braleur principal
(fig. 29/4a)
Si I'anomalie est due a une circulation
d'eau insuffisante dans l'installation & la
suite d'un enclenchement du fluxostat,
I'aiguille du manometre de pression
pourrait indiquer O bar.
Dans un tel cas, pour rétablir le fonction-
nement, il faut charger l'installation en
ramenant l'aiguille du manomeétre a
lintérieur de I'échelle de couleur bleue.
L'échelle de couleur bleu clair indique la
plage de travail pendant que l'installation
de chauffage est en fonction.

DIODE ROUGE /

Fig. 29

ECHELLE
BLEU
CLAIR

ECHELLE
BLEU
FONCE

Fig. 28/a

15
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Si I'anomalie est due a d'autres causes,
il faut demander l'intervention d'un per-
sonnel technique agréeé.

Autres anomalies (fig. 29,/b)

Au cas ou les diodes bicolores 1 et 2 s'al-
lumeraient ou clignoteraient, il faut
demander l'intervention du service techni-
que agree.

Diode bicolore 1

Diode bicolore 2

Fig. 29/b
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